










1 - Pressurizador PL-20.
2 - Fluxostato de acionamento (acompanha PL-20).
3 - By-pass.
4 - Registro de bloqueio de saída de água pressurizada 
(manutenção).

5 - Registro de bloqueio de entrada de água não pressurizada (manutenção). 
6 - Registro de bloqueio do by-pass.
7 - Registro de bloqueio geral.
8 - Registro de saída de água não pressurizada para válvulas de descarga.
9 - Abraçadeiras

OBS: Recomenda-se o uso de registros tipo esfera e abraçadeiras para fixação de 
tubulação antes da entrada de água e depois da saída do pressurizador para evitar 
esforços sobre as conexões.

A - Observe o sentido do fluxo no topo do fluxostato.
B - Instale o adaptador e o filtro.
C - Conecte o cabo do fluxostato à chave de controle.
D - Utilize a base para fixar o pressurizador com parafusos (parafusos não 
acompanham o produto).
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Posicione a chave
em MANUAL ( I ).
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ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 17 28 44

www.lorenzetti.com.br 
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